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MAGYAR  MÉRNÖKI  KAMARA,

Energetikai Tagozat Létesítési követelmények változása

A szabványokra a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény
vonatkozik.

A szabvány alkalmazása e törvény 6. § (1) bekezdése alapján önkéntes. Az 
önkéntesség választási lehetőséget biztosít a szabvány alkalmazása vagy 
mellőzése tekintetében. A szabvány közmegegyezéssel elfogadott műszaki 
dokumentum, amelynek révén általánosan elismert megoldás érhető el.
Ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalja, 
akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező.
Ha a törvény 6. § (2) bekezdése értelmében műszaki tartalmú jogszabály 
hivatkozik vagy utal e szabványra, akkor e szabvány alkalmazása esetén 
vélelmezni kell, hogy érvényesülnek azok a jogszabályokban meghatározott 
alapvető követelmények, amelyekre e szabvány vonatkozik. A szabványtól 
való eltérés esetén megkövetelhető annak igazolása, hogy a választott 
megoldás is megfelel a jogszabályi követelményeknek
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A szabványt a szerzői jog védi, a tulajdonos a 
Magyar Szabványügyi Testület. Az MSZT és 

Kamaránk közötti tárgyalások során tisztázódott, 
hogy továbbképzési anyagainkban, segédleteinkben 

legfeljebb a szabvány terjedelmének 10 %-át 
idézhetjük változtatás nélkül. A szabvány 

követelményei szerinti tervezéshez feltétlenül 
szükséges a teljes szabvány ismerete, tehát 

tanácsos a szabványt beszerezni.
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A szabvány magyar előzménye, az MSZ 1610 szabványsorozat a következő részekből állt:

MSZ 1610-1:1970
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. 
Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások (42 oldal)

1610-2:1970
Poros, időszakosan nedves, nedves, marópárás vagy meleg helyiségek, illetve szabadtér (5 oldal)

MSZ 1610-3:1970
Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek. (20 oldal)

MSZ 1610-4:1970
Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek. (6 oldal)

MSZ 1610-5:1970
Villamos kezelőterek és laboratóriumok. (21 oldal)

MSZ 1610-6:1979
Kis zárlati áramú berendezések. (6 oldal)

MSZ 1610-7:1970
Színházak és hasonló kulturális létesítmények. (4 oldal)

MSZ 1610-8:1970
Közterület (4 oldal)

Az MSZ 1610-3-at már 1999. április 1-én visszavonta az MSZT. A sorozat többi tagja 2013. november 1-ig volt 
érvényben, bár visszavonási szándékukat már 2003 márciusában közölték
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Hazai előzmények 2010 óta:
2011. február:
MSZ EN 50522:2011, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések 
földelése. Angol nyelvű.

2011. szeptember:
MSZ EN 61936-1:2011, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 
1. rész: Általános szabályok. Angol nyelvű.

2013. november:
Visszavonják az MSZ 1610 szabványsorozatot és az MSZ 172-2 és MSZ 172-3 érintésvédelmi 
szabványokat.
MSZ EN 50522:2011, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
földelése. Magyar nyelvű.

2014. szeptember:
MSZ EN 61936-1:2010/A1:2014, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú 
berendezések. 1. rész: Általános szabályok. Angol nyelvű.

2016. június:
MSZ EN 61936-1:2016, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. 
rész: Általános szabályok. Magyar nyelvű.
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Nemzetközi előzmények:
1999:
CENELEC:
HD 637 S1:1999, Power installations exceeding 1 kV a.c., 172 oldal, visszavonva: 2010,
Harmonizációs dokumentum, ez létesítési-biztonsági és földelési előírásokat is tartalmazott.
2000: Ugyanez német szabványként: DIN VDE 0101 (VDE 0101):2000-01, 
2002:
IEC:
IEC 61936-1:2002, Power installations exceeding 1 kV a.c.,
visszavonva: 2010, ezt nem vette át a CENELEC!
2010:
IEC:
IEC 61936-1:2010, Power installations exceeding 1 kV a.c.
CENELEC:
EN 61936-1:2010 Power installations exceeding 1 kV a.c.,
„Ez az európai szabvány részben felváltja a HD 637 S1:1999-et.”
Ezzel egyidejűleg, kapcsolódó szabvány:
EN 50522:2010, Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
„Ez a dokumentum az EN 61936-1:2010-zel együtt felváltja a HD 637 S1:1999-et.”
Német szabványok:
DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1):2011 és DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011 
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Az MSZ 1610-1:1970 tartalomjegyzéke

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Felhasználható anyagok és készülékek

1.2 Elhelyezés és szerelés

1.3 Várható igénybevétel  

1.4 Egyéb szabványok és rendeletek

1.5 Ideiglenes berendezés létesítése

2. MEGHATÁROZÁSOK

2.2 Szakképzettség

2.3 Építési anyagok és épületszerkezetek tűzállósága

2.4 A helyiség jellege szerinti meghatározások

2.5 Helyiségek tűz- és robbanásveszélyessége

2.6 Helyiségek rendeltetése

2.7 A berendezés jellege

2.8 Védelem

3. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK 

3.1 Baleset elleni védelem

3.2 Tűz- és robbanásveszély elleni védelem

3.3 Védelem erősárammal a gyengeáramú

berendezésbe való áthatolása ellen

3.4 Túlfeszültségvédelem

3.5 Feszültségkimaradás elleni védelem

3.6. Túláramvédelem

3.7 Földzárlatvédelem

3.8 Védelmi berendezések kiviteli előírásai

4. VILLAMOSGÉPEK ÉS 

FOGYASZTÓBERENDEZÉSEK

4.1 Villamos fogógépek (MSZ 152)

4.2 Transzformátorok (MSZ 9230)

4.3 Egyenirányítók

4.4 Fázisjavító kondenzátorok (MSZ 1578, MSZ 18422

és MSZ 18423)

5. VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK

6. KÉSZÜLÉKEK, MÉRŐ-, MŰKÖDTETŐ- ÉS 

JELZŐBERENDEZÉSEK

6.1 Megszakítók, terhelésszakaszolók és kapcsolók

(MSZ 1580)

6.2 Szakaszolók (MSZ 1580, MSZ 1582)

6.3 Biztosítók (MSZ 1583)

6.4 Fojtótekercsek

6.5 Petersen-tekercs

6.6 Mérőberendezések (MSZ 1576/1 ... 4, 

MSZ 1577/1 ... 3)

6.7 Működtető berendezések

6.8 Jelzőberendezések

6.9 Kapcsolóberendezések

7. VEZETÉKEK (MSZ 144/1, MSZ 146, MSZ 1166)

7.1 Vezetékek alkalmazhatósága

7.2 A vezetékek méretezése

7.3 A vezetékek földzárlatvédelme

7.4 A vezetékek elhelyezése

7.5 Vezetékkötések

7.6 Kábelek és szigetelt vezetékek

7.7 Szekunder vezetékezés
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Az MSZ EN 61936-1:2016 tartalomjegyzéke
1. Alkalmazási terület

2. Rendelkező hivatkozások

3. Szakkifejezések és meghatározásuk

4. Alapvető követelmények

5. Szigetelés

6. Berendezések

7. Létesítmények

8. Biztonsági intézkedések

9. Védelmi, vezérlő- és 

segédrendszerek 

10.Földelőrendszerek 82.-86. oldal

11. Szemrevételezés és vizsgálat

12.Kezelési és karbantartási utasítás

A…E mellékletek

Irodalomjegyzék
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Összehasonlítás:

MSZ 1610-1:1970:
42 oldal
3 táblázat
0 ábra

MSZ EN 61936-1:2016:
114 oldal
5 + 3 táblázat
12 + 5 ábra
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Régi szabványokat felváltó fejezetek
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1. Alkalmazási terület

A jelen szabvány értelmezése céljából az alábbiak egyike 

tekintendő energetikai létesítménynek:

a) alállomások, beleértve a vasúti villamos energiaellátás céljára 

szolgáló alállomások

b) oszlopokon vagy tornyokban elhelyezett villamos berendezések 

elzárt villamos kezelőtéren kívül elhelyezett 

kapcsolóberendezések és/vagy transzformátorok

c) egy felhasználási területen elhelyezett egy (vagy több) erőmű

d gyár, ipari üzem, vagy ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi vagy 

középületek, helyiségek villamos rendszerei.

e) offshore platformokon létesített villamos létesítmények pl. 

szélerőmű parkok
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Energetikai létesítményekben többek között a következő 

berendezések fordulnak elő:

•villamos forgógépek;

•kapcsolóberendezések;

•transzformátorok és fojtótekercsek;

•áramátalakítók;

•kábelek;

•vezetékrendszerek;

•akkumulátorok;

•kondenzátorok;

•földelő rendszerek;

•épületek és kerítések, amelyek egy elzárt villamos kezelőtér 

részét képezik;

•odatartozó védelmi, vezérlő és segéd rendszerek;

•nagy légmagos fojtótekercsek.
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A legfontosabb eltérések a korábbi előírásokhoz képest 1.
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A legfontosabb eltérések a korábbi előírásokhoz képest 2.
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A legfontosabb eltérések a korábbi előírásokhoz képest 3.
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A legfontosabb eltérések a korábbi előírásokhoz képest 4.
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A két európai szabvány németországi változatának jelzete és címe:

DIN EN 61936-1 VDE 0101-1:2014-12

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV

Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

DIN EN 50522 VDE 0101-2:2011-11

Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
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Szabvány árak:

MSZ EN 61936-1:2016: papírformátum (5% Áfával): 25 473,- Ft
elektronikus (PDF-) formátum (27% Áfával): 30 810,- Ft

DIN EN 61936-1 VDE 0101-1:2014-12: 156,52 €

IEC 61936-1:2010+AMD1:2014, Consolidated version. (kétnyelvű) 550,- CHF
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3. Szakkifejezések és meghatározásuk

• 72 db szakkifejezés, meghatározásokkal

ebből 39 db közös az MSZ EN 50522 szakkifejezéseivel 

(ott összesen 48 db van)

• 32 db idézet a Nemzetközi elektrotechnikai szótár (IEV) 

köteteiből:

• 8 kötetből vannak idézetek, ezekből csak 5 jelent meg 

magyar szabványként
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Terminológiai problémák:

„Electrical installation”

IEC 60050-826:2004
International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations
826-10-01
electrical installation
assembly of associated electric equipment having co-ordinated characteristics to fulfil specific purposes

MSZ 2364-200:2002, 
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése  (visszavonva 
2014.10.01.)
826-01-01
Villamos berendezés (épületé)
Összehangolt jellemzőjű villamos szerkezetek meghatározott célra vagy célokra egymással összekötött együttese.

MSZ IEC 60050-826:2016
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. rész: Villamos berendezések
826-10-01
Villamos berendezés, 
Villamos installáció
Összehangolt jellemzőjű villamos szerkezetek meghatározott célokra egymással összekötött együttese.
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,,Electrical equipment"

IEC 60050-826:2004

International Electrotechnical Vocabulary –

Part 826: Electrical installations

826-16-01

EN 50522:2010

Earthing of power installations 

exceeding 1 kV a.c.

3.1.1

electric(al) equipment

item used for such purposes as generation, conversion, transmission, distribution or utilization of electric

energy, such as electric machines, transformers, switchgear and controlgear, measuring instruments,

protective devices, wiring systems, current-using equipment

MSZ 2364-200:2002,

Nemzetközi elektrotechnikai szótár 826. kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése 

(visszavonva: 2014.10.01.)

826-07-01

Villamos szerkezet

Minden olyan szerkezet, amelyet a villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására, elosztására vagy 

felhasználására alkalmaznak, mint például forgógépek, transzformátorok, kapcsoló és vezérlőkészülékek, 

mérőkészülékek, védelmi eszközök, vezetékrendszerek szerkezetei, fogyasztókészülékek..

MSZ IEC 60050-826:2016

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. rész: Villamos berendezések

826-16-01

Villamos szerkezet

Minden olyan eszköz, amelyet a villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására, elosztására vagy 

felhasználására alkalmaznak, mint például forgógépek, transzformátorok, kapcsoló és vezérlőkészülékek, 

mérőkészülékek, védelmi eszközök, vezetékrendszerek szerkezetei, fogyasztókészülékek.
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IEC 60050, International Electrotechnical Vocabulary

Nemzetközi elektrotechnikai szótár:

88 kötet jelent meg

http://www.electropedia.org/

Ingyenes, kereshető online szótár!
Szakkifejezések és meghatározásuk angolul és franciául
Szakkifejezések további 15 nyelven (a magyar nincs köztük!)
16 kötet jelent meg magyar szabványként, +1, javaslat stádiumban 

Pl.:

MSZ IEC 60050-601:1999

601. kötet: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása.

Általános rész

MSZ IEC 60050-604:2000 = IEC 60050-604:1987

604. kötet: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása.

Üzemvitel

Az IEC 60050-604:1987-et az IEC visszavonta. Helyette:
IEC 60050-614:2016
Part 614: Generation, transmission and distribution of electricity 
Operation

http://www.electropedia.org/
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További magyar nyelvű szótár-szabványok:

MSZ IEC 50(605):1994

605. kötet: A villamos energia termelése, átvitele és elosztása. 
Alállomások

MSZ IEC 60050-826:2016 (Visszavont előzmény: MSZ 2364-200:2002)
826. rész: Villamos berendezések

„1. Alkalmazási terület
Az IEC 60050 ezen része a lakossági, ipari vagy üzleti helyiségek villamos 
berendezéseivel foglalkozik. Nem vonatkozik a közcélú energiaelosztó rendszerekre 
vagy ezek energiatermelő és -szállító rendszereire.”

MSZ IEC 60050-195:2018 (javaslat stádiumban)
195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem
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„Electrical equipment” folytatás 

Az EN 61936-1 angol szövegében 255-ször fordul elő az „equipment” kifejezés.

A „szerkezet” és „eszköz” kifejezések, mint fordítások nem bizonyultak megfelelőnek

Legalább 9 db magyar szabványban „berendezés”-nek van fordítva az „equipment”.

Az Európai Unió direktíváinak (EMC, Kisfeszültségű) magyar változataiban következetesen 

„berendezésnek” van fordítva az equipment kifejezés.

Bár Kádár Aba szerint (az MSZ IEC 60050-826 javaslat vitájában):

A gyártók az egy egységbe (gyártmányba) összeszerelt, több villamos eszközből álló 

meghatározott célú együttest szeretik „berendezés”-nek, nevezni. azonban ezt a 

„berendezés” kifejezést, ezt a több mint száz éve egységesen az installációra használt 

elnevezést, nem engedhetjük át.

Tagozati teamünk javaslata alapján az MSZ EN 61936-1 szabványban az MSZT a következő 

szakkifejezést és meghatározást fogadta el:

3.1.1.

Villamos berendezés (electrical equipment)

Minden olyan eszköz, amelyet a villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására, 

elosztására vagy felhasználására alkalmaznak, mint például forgógépek, transzformátorok, 

kapcsoló és vezérlőkészülékek, mérőkészülékek, védelmi eszközök, vezetékrendszerek, 

fogyasztókészülékek.
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az MSZ IEC 60 050-601 megjegyzése:

Note: General terms such as: item, component, device, plant, 
equipment, installation, are non-specifically electrical terms, 
the meaning of each depending on the context. There is no 
exact corresponding equivalence between the various 
languages.

Megjegyzés: Általános kifejezések, mint pl.: tétel, alkatrész, 
készülék, mű, berendezés, létesítmény, nem kifejezetten 
villamos kifejezések, jelentésük a szövegkörnyezettől függ. A 
különböző nyelveknek nincs rájuk pontosan megfelelő 
egyenértékű szavuk.
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5.Szigetelés

5.1. Általános rész

5.2. Szigetelési szint kiválasztása

5.2.1. A csillagpont földelési módszerekre vonatkozó megfontolások

5.2.2. A próbafeszültségekre vonatkozó megfontolások

5.3. A villamos szilárdság ellenőrzése

5.4. Aktív részek minimális légköze

5.4.1. Általános rész

5.4.2. Minimális légköz az I. feszültségtartományban

5.4.3. Minimális légköz a II. feszültségtartományban

5.5. Minimális légközök részek között különleges körülmények esetén

5.6. Vizsgálattal ellenőrzött csatlakozási övezetek



MAGYAR  MÉRNÖKI  KAMARA,

Energetikai Tagozat Létesítési követelmények változása

Névleges

feszültség

Az "a" átívelési távolság levegőben

mm

légköri túlfeszültség által szabadtéri

nem veszélyeztetett veszélyeztetett

belsőtéri

berendezés esetén

3 60 65 180

5 - 6 75 96 180

10 90 115 180

20 160 220 300

30 - 35* 290 340 400

60 - 66 470 470 580

100 - 120 900 1100 1100

220 - - 2200

400 - - 3200

MSZ 1610-1:1970

3. táblázat
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Az MSZ 1610-1:1970 3. táblázata szerinti 
"a" átívelési távolság levegőben:

Ezt a paramétert új szabványunk „minimális légköznek” (az 
angol eredetiben „minimum clearance”) nevezi, ez 
egyébként azonos az MSZ 1585 illetve MSZ EN 50110 
szerinti „legkisebb elfogadható védőtávolsággal”. 
Tervezéskor azonban e légköz-értéken kívül több másféle 
légközt (vagy „védőtávolságot”) figyelembe kell venni, 
ezekre vonatkozóan új szabványunk részletes információt 
szolgáltat.
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„ Clearance”

Szabványunk szerint:

3.5.1.
Légköz (clearance)
Két vezetőrész között a legrövidebb úton kifeszített “zsinór távolsága”.

3.5.2.
Minimális légköz (minimum clearance)
Legkisebb megengedett légköz az aktív részek között, vagy az aktív részek és a föld 
között.

MSZ 1610:1970: átívelési távolság

MSZ EN 50110:2005: 

Legkisebb elfogadható védőtávolság (minimum acceptable distance)

MSZ EN 50341:2013:

Legkisebb biztonsági távolság (minimum air clearance distance)

VDE: Mindestabstand
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1. táblázat: – Minimális légközök – I. feszültségtartomány (részlet)

Létesítmény 

legnagyobb 

feszültsége

Névleges rövid idejű 

ipari frekvenciájú 

próbafeszültség

Névleges 

lökőhullámú

próbafeszültség

Fázisvezető és föld közötti és 

fázisvezetők közötti minimális légköz

N

Um

(effektív

érték)

Ud

(effektív

érték)

Up

1,2/50 μs

(csúcsérték)

Belsőtéri 

létesítmények

Szabadtéri 

létesítmények

kV kV kV mm mm

3,6 10
20

40

60

60

120

120

7,2 20
40

60

60

90

120

120

12 28

60

75

95

90

120

160

150

150

160



MAGYAR  MÉRNÖKI  KAMARA,

Energetikai Tagozat Létesítési követelmények változása



MAGYAR  MÉRNÖKI  KAMARA,

Energetikai Tagozat Létesítési követelmények változása



MAGYAR  MÉRNÖKI  KAMARA,

Energetikai Tagozat Létesítési követelmények változása



3. táblázat: –Szabadtéri transzformátorok távolságai, irányértékek

(részlet)

Transzformátortípus

Folyadéktérfogat

G1 légköz egyéb 

transzformátoroktól vagy 

nem-gyúlékony anyagú 

épületfelülettől

G2 légköz gyúlékony 

anyagú épületfelülettől

l m m

Olajszigetelésű 

transzformátorok (O)

1000 <....< 2000 3 7,5

2000 ....< 20000 5 10

20000 ....< 45000 10 20

: 45000 15 30
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E4. ábra: Villámvédelem, védett övezet két 

villámhárító rúd esetén
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A 2. kiadás helyesbítése

7.5.4. Karbantartási övezetek és kezelőterek

2016. júniusi szöveg:

MEGJEGYZÉS: A kapcsolóberendezés-mezők vagy -cellák ajtói 

a menekülési irányhoz közel legyenek.

2017. júliusi helyesbítés:

MEGJEGYZÉS: A kapcsolóberendezés-mezők vagy -cellák ajtói 

a menekülés irányába záródjanak.
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Újabb fejlemény:

IEC TS 61936-2

Edition 1.0 

2015-03

Power installations exceeding 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c. –

Part 2: d.c.

TECHNICAL SPECIFICATION

30 oldal
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190 oldal!
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Köszönöm a figyelmet!


