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Víztárolók

• Víz nélkül nincs élet
• Medencék alakja
• Tárolni kell

 Kör
 Négyszög
 Egyéb

• Áramlási problémák
 A  pangó víz veszélyes

• Erőjáték
• Vízzárás

 Vízhatlan (csak szigeteléssel)
 Vízzárás fokozatai

• Megvalósítás
 Monolit 
 Előre gyártott













A meghibásodás okai

• A csomópontok
tervezési

kivitelezési hiányosságai

• Szerkezeti, erőtani műszaki leírás hiánya

• A tervező nem ellenőrizte a vasalást

• A kivitelező nem ismerte az erőtani működést

• Üzemeltetési problémák, túltöltés? Hibás jelzőrendszer?

A károkozás büntetőjogi megítélése.




